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Osadenie nového podružného rozvádzača RP
pre spínanie a ovládanie reflektorov osvetľujúcich
priľahlú lúku.
Osadiť na mieste pôvodného rozvádzača, ktorý bude demontovaný.
Vyhotovenie RP ako pilierový, samostatne stojací.
Zhotovenie prípojky pre rozvádzač z exist. vzdušného rozvodu
vedeného na bet. stožiaroch až po bod č. 19/4.
Nový vzdušný káblový rozvod pre napájanie refl. osvetlenia
vyhotovený AYKYz-J 4x16.
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Podružný rozvádzač pre napájanie osvetlenia centrálnej lúky.

Existujúci betónový stožiar.

Vzdušný káblový rozvod AYKYz-J 4x16mm2.
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Modernizácia svetelného miesto na betónovom stožiari - výmena starého reflektoru za
nové LED reflektorové svietidlá typu R2 podľa špecifikácie zariadení.
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